Az elektromos távvezetékek kártalanítása
Jogszabályi alapok
A kármegállapítás legfontosabb jogszabályi alapjait

· a Polgári Törvénykönyv (PTK),

· a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET),

· a VET végrehajtását szabályozó 382/2007. (XII.23.) Kormány rendelet,

· és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet

vonatkozó részletei képezik.
Alapelvek

1. A kárszámítás legfontosabb alapelve az, hogy olyan kártalanítási összegek kerüljenek megállapításra, amelyek a hivatkozott jogszabályok előírásaival összhangban, és a hasonló esetekben kialakult kártalanítási gyakorlatnak megfelelően, lehetővé teszik a teljeskörű – vagyis a felmerülő károkkal azonos mértékű, tehát reális és valós – kártalanítást.
2. A kármegállapítást, illetve az azzal kapcsolatos számításokat helyi alapadatokra támaszkodva kell végezni.
Egy elektromos távvezeték létesítésével kapcsolatban felmerülő, földhasználattal összefüggő kárkövetkezmények két csoportba sorolhatók:
· a távvezeték építésével összefüggő károkra (ideiglenes terület-igénybevételi károk, taposási- és zöldkárok),
· valamint a távvezeték létével kapcsolatos károkra.
A távvezeték létével összefüggő károk szántó területeknél két csoportba sorolhatók:
· az oszlopok,

· és a vezeték
létével kapcsolatos károk csoportjára.

Oszlopkárok:
· Az oszlop által elfoglalt terület kiesik a rendeltetésszerű használatból.
· Az oszlopok ezen kívül művelési akadályokat is jelentenek, ki kell kerülgetni őket.

Kerülgetésük többféle hátrányos következménnyel jár.
Az oszlopok kikerülésének hátrányos következményei:

Az oszlopok körül
· további műveletlenül maradó,

valamint úgynevezett
· túlművelt

területek keletkeznek.
Az oszlop által elfoglalt, és az oszlop körül kialakuló

művelésből kimaradó területeknél
a számított forgalmi értékük
képviseli a térítendő kárösszeget.

Ezekre a területekre a
gyomtalanítás és kártevőirtás költségét
is felszámoljuk kárként.
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A túlművelt területeknél 
a többlet gépi műveleti és többlet anyagköltségeket
számoljuk fel kárként, valamint – gyakorlati tapasztalatok alapján –
50 %-os hozamérték kiesést,
csökkentve ez utóbbit a hozamkieséssel arányosan el nem végzett – rendszerint szállítási, tisztítási és szárítási – munkák költségével.

A gyomirtási, anyag és gépi műveleti többletköltségek, továbbá a hozamérték-kiesés évről-évre jelentkeznek.
Ezeknek a folyóáron számított éves károknak a tőkésített értéke a fizetendő kárösszeg.

A tőkésítési kamatláb, a jelenlegi banki alapkamatot, és az ehhez igazodó betéti kamatlábakat figyelembe véve: 2 %.
A vezeték létével kapcsolatos károk.
Ezek a károk elsősorban a vezeték biztonsági övezetével összefüggő tiltások és korlátozások miatt merülnek fel, valamint a légi agrotechnika alkalmazásának korlátozása, esetleg az öntözés korlátozása miatt. 

Ezek a következmények közgazdasági tartalmukat tekintve

jövedelemkiesésben,
esetleg
hozamérték-kiesésben,
vagy
többletköltségekben
nyilvánulnak meg. 
A légvezeték mentén kialakul egy olyan területsáv, ahol a 
légi agrotechnika nem alkalmazható.
Az itt jelentkező kárkövetkezmények ugyancsak
· hozamérték-kiesésben és
· többletköltségekben
nyilvánulnak meg. 
Hasonló típusú kárkövetkezmények merülnek fel az 
öntözés korlátozásakor
 is.
Ezeknél a kártípusoknál a térségre jellemző átlagos növénytermelési szerkezetre állapítjuk meg az évenként felmerülő kárösszegeket.
Mivel ezek a károk évről-évre ismétlődően bekövetkeznek, ezért a számított éves károk tőkésített összege képviseli a kifizetendő kárvonzatot, mint a túlművelt területek többletköltségeinél, illetve hozamérték-kiesésénél.
A vezeték létével összefüggő kárcsoportba tartozik, de az előbbiektől lényegesen eltérő jellegű  az
eszmei kárkövetkezmény.
Elektromos távvezetéket ugyanis csak vezetékjog alapítását követően, annak birtokában lehet létesíteni.

A megalapított vezetékjogot a távvezetékkel érintett földingatlanok tulajdoni lapjára bejegyzik. 
A piaci értékítélet viszont minden bejegyzett jogot, terhet (szolgalmi jogot, vezetékjogot, haszonélvezeti jogot) érték módosító módon minősít, ebből fakad ez a kárkövetkezmény. Mivel e mögött a kárkövetkezmény mögött nem húzódik meg tényleges kárhatás, ezért eszmei!
Az eszmei kárkövetkezmény számítási alapja a föld számított forgalmi értéke.

Mértéke:

a föld számított forgalmi értékének 5-8-12-15 %-a,

annak függvényében, hogy a távvezeték nyomvonala milyen pozícióban érinti a kérdéses földingatlant.
Ezt a kárkövetkezményt mindig a biztonsági sáv területére állapítjuk meg, kivéve, ha a biztonsági sáv lefedi a földingatlan több, mint kétharmadát. Ebben az esetben a földingatlan teljes területére számítjuk fel.
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